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SISÄILMATYÖRYHMÄN KOKOUS 19.5.2021 

Paikka: etäkokous 

Läsnä: Henkilöstöpäällikkö Nina Granqvist, Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, tiedottaja Nina 

Näsänen, työsuojeluvaltuutettu Risto Ilvonen, työsuojeluvaltuutettu Kirsi Nylund, terveydenhoitaja Eeva-

Liisa Kortelainen, siivoustyönjohtaja Irma Kelosto, terveystarkastaja Johanna Holmberg, terveysvalvonnan 

johtaja Katianna Kuula 

KÄSITELLYT ASIAT  

TUTKIMUSTEN ALAISET KOHTEET 

Hangonkylän koulu 

Vaiheen 1 tutkimukset on tehty ja loppuraportti on valmis.  

Vaiheen 2 testaukset aloitetaan piakkoin. Suunnitellut lattia- ja ulkoseinätyöt aloitetaan viikolla 21.  

Helmikuussa havaitut lämpöpuolen putkivuodot on korjattu.  

Kirjasto 

Ei uusia tietoja. 

Keksi 

Ei uusia tietoja. 

Hangö högstadium 

Ei uusia tietoja. 

 

KORJAUSSUUNNITTELUN ALAISET KOHTEET 

Kaupungintalo 

Kaupungintalon tilanteesta on kokoustettu konsultin kanssa. Välipohjat eivät vaadi toimenpiteitä 

Suunnittelut syksyn töitä varten ovat valmiit. Tilat, joista on aiemmin tullut sisäilmailmoitus, on katsastettu.  

 

KORJAUSTÖIDEN ALAISET KOHTEET 

Paloasema 

Korjaussuunnitelmat ovat lausunnolla. Kattotöitä ei tehdä tänä vuonna, pesuhallin lattiatyöt tehdään, 

mahdollisesti myös huoltohallin.  

Urheilutalo 

Yksi uusi ilmoitus käyttäjältä, joka tarkistetaan.  

 

 

 



PM 

   1.6.2021 

SYDD  Päivämäärä  3.1.20 

 

Keskuskoulu -Centralskolan 

Lopullinen vaiheen 1 raportti on valmis. Raportista ei ilmennyt laajoja, akuutteja toimenpiteitä vaatia 

ongelmia. Kanslia- ja tukitilojen pienemmät työt tehdään.  

Kohteen sisäilmaryhmä on kokoustanut viimeksi 17.5.2021. 

Itäsiiven luokkahuoneiden tiivistykset on tehty 

Etelä- ja itäsiiven käytäväikkunaurakasta päätetään viikolla 20.  

Asbestitilkettä havaittu yhdestä ikkunankarmista, tarkastuksella ei havaittu muita.  

Vaiheen 2 näytteenotto aloitetaan viikolla 21  

Haagapuiston koulu 

Sisäpihan ikkunoiden ja ovien vaihto aloitetaan viikolla 22 

Terveyskeskus, Hammashuolto 

Mahdolliset jatkotyöt ovat harkinnassa.  

Vuodeosastolla potilashuoneessa tapahtuneen vesivahingon korjausta suunnitellaan.  

 

JÄLKISEURANNASSA OLEVAT KOHTEET 

Astrea 

Kosteusseurannan arvoja on luettu alkuviikosta 20 raportointia varten. Suunnittelussa on seuranta, jossa 

mennään lattian läpi perustuksiin kosteustarkkailua varten.  

Halmstadintalo 

Ei uusia tietoja 

Virastotalo 

Ei uusia tietoja 

 

MUUT ASIAT 

Ns. Led-sinivaloista ja nanopinnoitteista keskusteltiin edelleen. Kuten aiemminkin on todettu, on 

mahdollinen käyttö aina arvioitava kohteen käyttötarkoituksen, tarkoituksenmukaisuuden ja suojattavan 

tarpeen perusteella. Tarpeen arvioi ja käytöstä tiloissaan päättää aina Hangon kaupunki, joka silloin myös 

vastaa rahoituksesta. Laitteiden pilotointia oli harkittu, mutta sisäilmaprosessin mukaisesti tilojen 

olosuhteita selvitetään ensin tarkemmin, jotta käytön tarkoituksenmukaisuuteen ja tarpeellisuuteen 

voidaan ottaa kantaa. Valvontaviranomaiset eivät ole edellyttäneet ratkaisujen käyttöönottoa.  

Kesäkuun asukasinfossa kerrotaan sisäilmaepäily-ilmoituksen tekemisestä.  

Sisäilmaryhmän seuraava kokous pidetään 30.8.2021 klo. 14.00 - 15.00. 

 

 

 


